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6.1.2 - Componenti Idrologiche
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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6.2.1 - Componenti Botanico Vegetazionali
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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6.2.2 - Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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6.3.1 - Componenti Culturali e Insediative
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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6.3.2 - Componenti dei Valori Percettivi
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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Carta Perimetrazione PAI
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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Carta Idrogeomorfologica
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791



16912                                                 Bolletti  no Uffi  ciale della Regione Puglia - n. 15 del 20-2-2025

Carta Vincoli Zone SIC (Siti Importanza Comunitaria)
Ufficio Parchi - Regione Puglia

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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Carta Vincoli Zone ZPS (Zone Protezione Speciale)
Ufficio Parchi - Regione Puglia

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791



16914                                                 Bolletti  no Uffi  ciale della Regione Puglia - n. 15 del 20-2-2025

Carta Vincoli Siti Natura 2000
Ufficio Parchi - Regione Puglia

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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Piano Regionale delle Attività Estrattive
Ufficio Parchi - Regione Puglia

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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ALLEGATO B 

Ø Ortofoto con georeferenziazione scala 1:2000; 
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Ortofoto
Comune di Cavallino

scala 1:4000

= Linea interr. MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq Al 

LEGENDA
= Nuova Cabina Elettrica 

= Linea interrata MT esistente

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791

P-2

P-1

P-3

ELENCO DELLE COORDINATE PIANE
(sistema di riferimento: WGS84 - Proiezione: UTM - fuso: 33)

Punto X Y
1 769976 4468202
2 769968 4468103
3 769881 4467865
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ALLEGATO C 

PROGETTO 

Ø Corografia scala 1:25000; 
Ø Planimetria Progettuale su planimetria catastale scala 1:2000; 
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Area Intervento

Corografia I.G.M. scala 1:25000
"Cavallino"



16920                                                 Bolletti  no Uffi  ciale della Regione Puglia - n. 15 del 20-2-2025

STRALCIO PLANIMETRICO
COMUNE di CAVALLINO
Scala 1:2000

= Linea interrata MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq 
in Al. 

LEGENDA
= Cabina Elettrica Esistente 

= Linea interrata esistente

Via Pepini
Cavallino

Fg. 2

Via Pepini

Via vecchia S. D
onato

Cavallino
Fg. 3

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791
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ALLEGATO D 

DOCUMETAZIONE FOTOGRAFICA 

Ø Planimetria con Punti Scatto scala 1:2000; 
Ø Foto; 
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STRALCIO PLANIMETRICO
COMUNE di CAVALLINO
Scala 1:2000

= Linea interrata MT a farsi in cavo 3x(1x185) mmq 
in Al. 

LEGENDA
= Cabina Elettrica Esistente 

= Linea interrata esistente

Via Pepini
Cavallino

Fg. 2

Via Pepini

Via vecchia S. D
onato

Cavallino
Fg. 3

Nuova Cabina
di consegna

linea MT "Castromediano"
DW30-49791

F.1

F.2

F.3
F.4

F.6

F.5



                                                                                                                                16923Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 20-2-2025                                                                                    

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto n. 01 - Direzione Nord

Foto n. 03 - Direzione Est

Foto n. 02 - Direzione Sud
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Foto n. 04 - Direzione Ovest

Foto n. 05 - Panoramica 1

Foto n. 06 - Panoramica 2
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ALLEGATO E 



16926                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 20-2-2025

ALLEGATO F 
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L i n e e  i n  c a v o  s o t t e r r a n e o  B T T a v o l a

MATERIALI
PROTEZIONI MECCANICHE E SUPPORTI M5.1

Ed. 1 Giugno 2003

PROTEZIONI MECCANICHE: TUBI IN POLIETILENE

Tubo a rotoli: colore nero
Struttura esterna corrugata

Tubo a barre: colore grigio

L

Manicotto di giunzione

!
e

Conformi alle Norme CEI EN 50086-2-4 (23-46) (tubo ìNî normale)
" resistenza allíurto: - tubo !e   25450 mm: 15 J;

- tubo !e   63 mm: 20 J;
- tubo !e 125 mm: 28 J;
- tubo ∅e 160 mm: 40 J.

Tipo

Diametro
esterno

[mm]

L

[m]
Marcature Matricola(1) Tabella

25 50 295510

32 50 295511

50 50 295512

63 50 295513

125 50 295514

Tubo ìcorrugatoî
in rotoli

160 25

(da applicare alle estremit‡ del tubo)
" sigla o marchio del costruttore
" materiale impiegato
" anno di fabbricazione
" CEI EN 50086-2-2 CEI EN 50086-2-4/tipo

ìNî

295515

DS 4247

125 295526
Tubo ìcorrugatoî
in barre

160

6

(da applicare sulla superficie esterna con
 passo = 1 m)
" sigla o marchio del costruttore
" diametro nominale esterno in mm
" ENEL
" anno di fabbricazione
" marchio IMQ

295527

DS 4235

(1) Materiale di fornitura impresa o acquistabile a catalogo on-line.

{

!
e
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ALLEGATO G 
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L i n e e  i n  c a v o  s o t t e r r a n e o  B T T a v o l a

MATERIALI
SEGNALETICA M8.1

Ed. 1 Giugno 2003

Quote in mm

Denominazione Matricola Tabella

Nastro monitore per indicazione della presenza dei cavi elettrici interrati 85 88 33 (1) DS 4285

(1) Materiale di fornitura impresa
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ALLEGATO H 
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ALLEGATO I 

Linea Guida-GUI-ESM-MST-22-0003-EDIS

Versione no.01 del 10/06/2022

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo interrato

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

39 di 56

INTERNAL

ALLEGATO  23: DISTANZE DI RISPETTO DA CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

PARALLELISMI (art.6.1.2. norme CEI 11-17)

Posa dei cavi: direttamente interrata o meccanizzata
D # 0,30m: nessun dispositivo di protezione sul cavo di telecomunicazione

D<0,30m; H#0,15m:
dispositivo di protezione (canaletta metallica) da applicare solo sul cavo 
posato alla minore profondit‡

Cavo di telecomunicazione

D< 0,30 m

Cavo BT

H" 0,15 m

Dispositivo di protezione

Cavo di telecomunicazione
! 0,30 m

Cavo BT
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Linea Guida-GUI-ESM-MST-22-0003-EDIS
Versione no.01 del 10/06/2022

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo interrato

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

40 di 56

INTERNAL

ALLEGATO  24: DISTANZE DI RISPETTO DA CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

PARALLELISMI (art.6.1.2. norme CEI 11-17)

D<0,30m; H* 0,15m: dispositivi di protezione (canaletta metallica) da applicare su entrambi i 
cavi:

NESSUNA DISTANZA prescritta se almeno uno dei due cavi Ë posato in tubazione.

Cavo di telecomunicazione

D< 0,30 mCavo BT

H< 0,15 m

Dispositivo di protezione

Dispositivo di protezione
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Linea Guida-GUI-ESM-MST-22-0003-EDIS

Versione no.01 del 10/06/2022

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo interrato

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

41 di 56

INTERNAL

ALLEGATO 25: DISTANZE DI RISPETTO DA CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

ATTRAVERSAMENTI (art.6.1.1. norme CEI 11-17)

Caso normale (D - 0,30m) Dispositivo di protezione (canaletta metallica) da applicare solo sul cavo 
posto superiormente

Caso eccezionale (D<0,30m)
Dispositivi di protezione (canaletta metallica) da applicare su entrambi i 
cavi

NESSUNA DISTANZA prescritta se almeno uno dei due cavi Ë posato in tubazione.

=

D!
0,

30
 m Cavidotto di telecomunicazione

Cavo BT

!1m

=

Dispositivo di protezione

=

D<
0,

30
 m Cavidotto di telecomunicazione

Cavo BT

!1m

=

Dispositivi di protezione
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Linea Guida-GUI-ESM-MST-22-0003-EDIS

Versione no.01 del 10/06/2022

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo interrato

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

42 di 56

INTERNAL

ALLEGATO 26: DISTANZE DI RISPETTO DA TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO 
E LA DISTRIBUZIONE DI FLUIDI (ACQUEDOTTI, OLEODOTTI, ECC.)

PARALLELISMI (art. 6.3.2 Norma CEI 11-17)

Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e tubazioni convoglianti 
fluidi infiammabili; per le tubazioni per altro uso tale tipo di posa Ë invece consentito, previa accordo fra gli Enti 
interessati, purchÈ il cavo e la tubazione non siano posti a diretto contatto fra loro.

I cavi e le tubazioni metalliche devono comunque essere posati alla maggiore distanza possibile.

Cavo posato sulla verticale della tubazione:

Per differenze di quota >0,50 m, previo accordo con gli esercenti, si possono installare cavi sulla stessa 
verticale della tubazione senza protezioni.

Per differenze di quota comprese tra 0,30m e 0,50m si devono interporre elementi separatori rigidi in materiale 
non metallico con dimensioni minime pari alla proiezione verticale dellíaltra opera interferente maggiorata di 
0,30m per lato, a meno che la tubazione non sia contenuta in un manufatto di protezione non metallico.

! 0,30 m ! 0,30 m ! 0,30 m

Cavo BT

DTubazione metallica

! 
0,

50
 m*

D0,30m 0,30m
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Linea Guida-GUI-ESM-MST-22-0003-EDIS
Versione no.01 del 10/06/2022

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo interrato

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

43 di 56

INTERNAL

ALLEGATO 27: DISTANZE DI RISPETTO DA TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO 
E LA DISTRIBUZIONE DI FLUIDI (ACQUEDOTTI, OLEODOTTI, ECC.)

ATTRAVERSAMENTI (art. 6.3.1 Norme CEI 11-17)

Líincrocio fra cavi di energia e tubazioni metalliche non deve effettuarsi sulla proiezione verticale di giunti non 
saldati, delle tubazioni metalliche stesse.

Non si devono avere giunti nei cavi di energia ad una distanza inferiore di 1 m dal punto di incrocio.

Provvedimenti da adottare nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima di 0,5m

* elemento separatore rigido in materiale non metallico avente le dimensioni minime L1=D1+0,6m, 
L2=D2+0,6m; le prescrizioni indicate valgono anche nel caso in cui il cavo di energia incroci 
inferiormente la tubazione metallica.

!
0,

50
 m

Cavidotto energia

Tubazione metallica
! 1 m

Eventuale giunto del cavo elettrico

! 
D 2

+0
,6

m
 (L

2)

0,
30

 m
ñ

0,
50

 m

Cavidotto energia

Tubazione metallica
D1

! D1+0,6m

*

D 2

AA

D 2

Vista A-A

! D1+0,6m (L1)

*
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Linea Guida-GUI-ESM-MST-22-0003-EDIS
Versione no.01 del 10/06/2022

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo interrato

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

44 di 56

INTERNAL

ALLEGATO 28: DISTANZE DI RISPETTO DA TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO 
E LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA' 2 0,8 (METANO)

PARALLELISMI

Condotte con pressione massima di esercizio > 5 bar (1a, 2a e 3a specie);

Posa dei cavi: in tubazione (rif. DM 16.4.2008 e DM 17.4.2008):

h = profondit‡ di posa della condotta (3 0,9m)

Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima indicata devono essere interposti elementi 
separatori non metallici che costituiscono un diaframma continuo (la riduzione della distanza di rispetto deve 
essere sempre concordata con la societ‡ proprietaria o concessionaria delle condotte).

Le stesse prescrizioni devono essere rispettate dalla societ‡ proprietaria o concessionaria delle condotte se il 
cavo Ë preesistente alla posa di queste ultime.

Cavo BT

! HCondotta metano

h
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Linea Guida-GUI-ESM-MST-22-0003-EDIS

Versione no.01 del 10/06/2022

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo interrato

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

45 di 56

INTERNAL

ALLEGATO 29: DISTANZE DI RISPETTO DA IMPIANTI E OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI 

METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEL GAS 

NATURALE CON DENSITA' / 0,8 (METANO).

PARALLELISMI Condotte con pressione massima di esercizio 0 5 bar (4a, 5a, 6a e 7a specie);

Posa dei cavi: in tubazione (rif. DM 16.4.2008 e DM 17.4.2008):

1) Distanza di rispetto per condotte con pressione massima di esercizio > 0,5 bar e 0 5
bar (4a e 5a specie):

2) Distanza di rispetto per condotte con pressione massima di esercizio / 0,5 bar (6a e 7a

specie):
Non Ë prescritta nessuna distanza minima: essa deve essere comunque tale da consentire gli 
eventuali interventi di manutenzione su entrambi gli impianti.

Cavo BT

! 0,5Condotta 
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Linea Guida-GUI-ESM-MST-22-0003-EDIS
Versione no.01 del 10/06/2022

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo interrato

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

46 di 56

INTERNAL

ALLEGATO 30: DISTANZE DI RISPETTO DA TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO 
E LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON DENSITA' 2 0,8 (METANO)

ATTRAVERSAMENTI

Posa dei cavi: in tubazione (rif. DM 16.4.2008 e DM 17.4.2008):

Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima indicata devono essere interposti elementi 
separatori non metallici che costituiscono un diaframma continuo (La riduzione della distanza di rispetto deve 
essere sempre concordata con la societ‡ proprietaria o concessionaria delle condotte).

Le stesse prescrizioni devono essere rispettate dalla Societ‡ proprietaria o concessionaria delle condotte se 
il cavo Ë preesistente alla posa di queste ultime, altrimenti le condotte devono essere collocate entro un 
manufatto o altra tubazione di protezione che deve essere prolungate da entrambi i lati per:

! 1 m in caso di incrocio superiore

! 3 m in caso di incrocio inferiore

Le suddette distanze devono essere misurate a partire dalle tangenti verticali alla superficie esterna del 
cavidotto.

" 1,50 m

Condotta metano

Cavidotto energia

" 1,50 m

Cavidotto energia

Condotta metano
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Linea Guida-GUI-ESM-MST-22-0003-EDIS

Versione no.01 del 10/06/2022

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo interrato

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

47 di 56

INTERNAL

ALLEGATO 31: DISTANZE DI RISPETTO DA IMPIANTI E OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI 

METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEL GAS 

NATURALE CON DENSITA' / 0,8 (METANO)

ATTRAVERSAMENTI Condotte con pressione massima di esercizio 0 5 bar (4a, 5a, 6a e 7a specie);

Posa dei cavi: in tubazione (rif. DM 16.4.2008 e DM 17.4.2008):

3) Distanza di rispetto per condotte con pressione massima di esercizio > 0,5 bar e 0 5 
bar (4a e 5a specie):

4) Distanza di rispetto per condotte con pressione massima di esercizio / 0,5 bar (6a e 7a

specie):
Non Ë prescritta nessuna distanza minima: essa deve essere comunque tale da consentire gli 
eventuali interventi di manutenzione su entrambi gli impianti.

! 0,50 m

Condotta metano

Cavidotto energia

! 0,50 m

Cavidotto energia

Condotta metano
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Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta

(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

4 - Estremi del dichiarante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12905190018-31072024-1759Codice Pratica:

REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0110971 del 31/07/2024

Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXPROFESSIONISTA INCARICATOQualifica:

del comune di: CAVALLINO 4650

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Protocollo SUAP:

Domicilio elettronico dichiarato:

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione: NRG Srl

Codice Fiscale: TORINO12905190018 Sede legale provincia:

Presso il comune di: ORBASSANO
via, viale,
piazza ...: n.Alfieri 2

Suap di CAVALLINO in delega alla CCIAA di LE

1 - SUAP competente

Id:

FRANCESCOCognome: Nome:NUNZELLA

GIUSEPPECICCARESEResponsabile SUAP:

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune
di: CAVALLINO

via, viale,
piazza ...: N.D. Agro del Comune di cavallino (LE) sncn.

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un
provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0
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9 - Elenco dei documenti informatici allegati

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

vedere sito istituzionale del comune

VIA PIETRO CICCARESE n. 5 73020 - CAVALLINO (LE)

Suap di CAVALLINO in delega alla CCIAA di LE
Indirizzo:

Altre info:

Intervento Amministrazione competente

Procedura  abilitativa  semplificata  (P.A.S.)   per   l'installazione  di
impianti alimentati da energia rinnovabile

UFFICI COMUNE DI CAVALLINO

- 12905190018-31072024-1759.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)

- 12905190018-31072024-1759.021.PDF.P7M ( Inquadramento su CTR)

- 12905190018-31072024-1759.007.PDF.P7M ( Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)

- 12905190018-31072024-1759.020.PDF.P7M ( relazione tecnica di asseverazione)

- 12905190018-31072024-1759.006.PDF.P7M ( Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)

- 12905190018-31072024-1759.023.PDF.P7M ( Inquadramento su ortofoto)

- 12905190018-31072024-1759.024.PDF.P7M ( Inquadramento su PAI)

- 12905190018-31072024-1759.008.PDF.P7M ( Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)

 -  12905190018-31072024-1759.002.PDF.P7M  (  Pareri,  autorizzazioni,  nulla  osta,  rilasciati  dai  soggetti  competenti  (ad  es.
Soprintendenza, VV.FF.,Consorzio bonifica, Amministrazione Provinciale ecc.))

- 12905190018-31072024-1759.018.PDF ( Dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori)

- 12905190018-31072024-1759.017.PDF.P7M ( Disciplinare descrittivo)

- 12905190018-31072024-1759.003.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)

 -  12905190018-31072024-1759.004.PDF.P7M  (  Opportuni  elaborati  progettuali  a  firma  di  un  progettista  abilitato  che  attestino  la
compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
 -  12905190018-31072024-1759.005.PDF.P7M  (  Opportuni  elaborati  progettuali  a  firma  di  un  progettista  abilitato  che  attestino  la
compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)

- 12905190018-31072024-1759.022.PDF.P7M ( Inquadramento IGM)

 -  12905190018-31072024-1759.019.PDF.P7M  (  DICHIARAZIONE  CHE  L’IMPIANTO  NON  SI  TROVI  ALL’INTERNO  DI  AREE  FRA  QUELLE
SPECIFICAMENTE  ELENCATE  E  INDIVIDUATE  DALL’ALLEGATO  3)  LETTERA  f),  AL  DECRETO  DEL   MINISTERO  DELLO  SVILUPPO

ECONOMICO DEL 10)
- 12905190018-31072024-1759.014.PDF.P7M ( Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con

individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)

- 12905190018-31072024-1759.016.PDF.P7M ( Relazione Campi Elettromagnetici)

- 12905190018-31072024-1759.015.PDF.P7M ( Relazione Generale)

 -  12905190018-31072024-1759.001.PDF.P7M  (  Allega  qui  l'attestazione  del  pagamento  pagoPA  o  del  bonifico  bancario  (in  caso  di
bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico))

- 12905190018-31072024-1759.010.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)

pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa
vigente.
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10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

11 - Estremi emissione della ricevuta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo
fornito dal richiedente:

Data di emissione: 31/07/2024

- 12905190018-31072024-1759.025.PDF.P7M ( Inquadramento su PPTR)

- 12905190018-31072024-1759.026.PDF.P7M ( Inquadramento su PUTT)

- 12905190018-31072024-1759.009.PDF.P7M ( Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)

- 12905190018-31072024-1759.012.PDF.P7M ( Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro))

- 12905190018-31072024-1759.028.PDF.P7M ( Carta d'identità ing Francesco Nunzella)

- 12905190018-31072024-1759.011.PDF ( D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva))

- 12905190018-31072024-1759.013.PDF.P7M ( Estratto del P.R.G. con evidenziato l’immobile e/o l’area di intervento)

- 12905190018-31072024-1759.027.PDF.P7M ( Voltura edistribuzione_da ing Marco Bolognini a NRG Srl)

- 12905190018-31072024-1759.029.PDF.P7M ( Procura speciale)

- 12905190018-31072024-1759.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)
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